
Na temelju dlanka 21. st. l. Zakona o zaStiti od poZara (N.N. br.92i 10), dlanka l. Pravilnika o sadrZaju

op6eg akta iz podrudja za5tite od poiara (N.N. br.l16ll l.), te na temelju dlanka 55. Statuta Op6e
bolnice Bjelovar i dlanka 58.a Zakona o zdravstvenoj za5titi (NN 150/08, 7ll10, 139/l0,22lll,84lll,
l54lll, l2l12, 35/12, 70/12, 144112,82113), Sanacijsko vijeie Op6e bolnice Bjelovar, na sjednici
odrZanoj 18. prosinca 2013. donijelo je

PRAVILNIK
O ZASTITI OD POZARA OPCE BOLNICE BJELOVAR

I OPCE ODREDBE

ilanak l.

Ovim Pravilnikom utvrduju se narodito:
1. Mjere zaStite od poZara kojima se otklanja ili umanjuje opasnost od nastajanja poZara;

2. Ustrojstvo i nadin obavljanja unutamje kontrole glede provedbe mjera zaStite od poZara te
ovlaitenje i duZnosti djelatnika koji obavljaju kontrolu;
3. Nadin upoznavanja djelatnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na

drugo o opasnostima od poZara na tom radnom mjestu kao i nadin obuke djelatnika glede mjera za5tite

od poZara i rukovanja opremom i sredstvima za ga5enje poZara te voilenje evidencije o tom;
4. Djelatnike zadulene za odrLavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gaSenje

poLaru;

5. Obveze djelatnika za provedbu mjera za5tite od poZara i odgovornosti zbog nepridrZavanja
propisanih ili naretlenih mjera za5tite od poZara;

6. DuZnost djelatnika u sludaju nastanka poZara

II MJERE ZASTITE OD POZARA

e lanak 2.

Za vrijeme rad,a ulazna ili izlazna vrata
zakrlena.

U sludaju da se glede potrebe sluZbe i pravilnog odvijanja rada pojedine Djelatnosti, glavni
tlaz u zgradu ili etaZni dio zgrade zakljudava, deZumi lijednici moraju imati kljudeve tih ulaza.

- Po jedan kljud od glavnih ulaza u sve zgrade u krugu bolnice ili pojedine etaine dijelovevz zgrade. mora biti spremljen u posebnim ormarima u portama bolnice.

ilanak 3.

Sve prometnice i prometni putovi u krugu bolnice, kao i prolazi u radnim prostorijama, moraju
uvijek biti slobodni i prolazni.

Prometna sredstva kao i osobna vozila djelatnika mogu biti parkirana samo na za to odredenim
mjestima.





U svim zgradama, a narodito u prostorijama gdje postoji ve6a opasnost od pozara, moraju biti
postavljeni rudni aparati za gasenje pozara. vatrogasni aparati moraju uvijek biti postavljeni na

,iagiuu i lako dostupna mjesta, oznadena propisanim oznakama, a glede ispravnosti podvrgavaju se

redovnom odrZavanju koje obuhva6a;
- redovni pregled,
- periodidni pregled,
- kontrolna ispitivanja.

e lanak 5.

Redovni pregled obavlja se najmanje jednom u tri mjeseca od strane djelatnika s posebnim

ovlaitenjima i odgovomostima ili djelatnika za obavljanje poslova zaitite od poZara koji o tom vodi

evidenciju, a njime se utvraluje:
- uodljivost aparata i dostupnost aparata,

- op6e stanje aparata,
- kompletnost aparata,
- stanje plombe zatvarada odnosno ventila.

Uodeni nedostaci moraju se odmah otkloniti.

ilanak 6.
periodidni pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana, a obavlja ga ovlasteno

poduze6e ili radnja o demu evidenciju vodi djelatnik za zaStitu od poZara.

ilanak 7.

Ovlaiteno poduze6e ili radnjaje poduze6e ili radnja koja ima odobrenje za obavljanje poslova

odriavanja vatrogainih aparata propisanog Pravilnikom o odrZavanju i zboru vatrogasnih aparata.

e lanak 8.

U objektima gdje je provedena hidrantska mreLa zidni hidrantski ormariii moraju biti obojeni

crvenom bojom, uvijek dostupni i plombirani.

Va;jski hid;antski ormari6i moraju biti postavljeni u blizini hidranata, obojeni crvenom bojom

uvijek dostupni, i plombirani." 
Hidiantska instalaci-ja mora biti ispitana od strane ovla5tene pravne osobe najmanje jednom

godi5nje o demu se vodi propisana evidencija.

ilanak 9.

Zabranleno je u radnim prostorijama svako prikupljanje i duvanje samozapaljivih i

lakozapaljivih 
- 
otpainih materijala, a za njihov privremeni smjestaj trebaju se upotrijebiti

zrakonipioprsne i negorive posude na kojima se mora oznaditi sadrZaj'

Posude iz p."lhodnog stava ne smiju se drZati u prostorijama gdje ima zapaljivih materijala,

ve6 ih treba smjestiti u odvojinu prostoriju dok se ne otpreme na njima odretleno mjesto.



e lanak 10.

U prostorijama u kojima se uskladi5tavaju lakozapaljivi predmeti i materijali zabranjeno je
pu5enje ipristup s otvorenim plamenom kao izagrijavanje peiima i drugim napravama plamenom i

Zareniem.
U takvim prostorijama potrebno je postaviti oznake o zabrani pusenja i pristupu s otvorenim

plamenom na lako uodljivim mjestima kao ina ulaz u takve prostorije.

e lanak 1 l.

U prostorijama u koj ima se radi sa lako zapaljivim i lako isparljivim teku6inama i plinovima

mora se osigurati dovoljna ventilacija kako ne bi do5lo do stvaranja opasne koncentracije plina ipara.

e lanak 12.

Lako zapaljive tekudine se u laboratorijima smiju drZati samo u nuZno potrebnim kolidinama.
Na posudi sa lakozapaljivom teku6inom mora biti natpis "oprez" i lako zapaljivo".
Sve analize i sl. s lako zapaljivim tekudinama moraj u se obavljati unutar digestora.

Za provotlenje ovih mjera odgovoran je predstojnik djelatnosti.

e lanak 13.

Plinske boce mogu se drZati samo na takvom mjestu kojeje sigumo od vatre.

Boce sa kisikom mogu se drZati samo u armirano betonskom spremi5tu, gdje moraju stajati

uspravno i biti osigurane od prevrtanja.

U sludaju poZara vatrogasce se mora upozoriti na plinske boce i boce sa kisikom.

Za pravrlan smje5taj boca za plin i kisik odgovoran je predstojnik djelatnosti za tehnidko-

servisne poslove, ili djelatnik kojeg on odredi.

ilanak 14.

Dimnjaci, dimovodne cijevi idimovodni kanali na svim objektima Op6e bolnice moraju se

redovito distiti i ispaljivati, o demu vodi brigu i odgovoran je predstojnik Djelatnosti za tehnidko-

servisne poslove.
Drvo za gorivo iostali drveni materijal smije se uskladi5tavati samo na za to odredenim

mjestima. U blizini tih mjesta ne smije biti otpadaka ili sl., pomo6u kojih bi se mogao izazvati ili
prenijeti poZar.

elanak 15.

Stakla i kvake na prozorima i brave na vratima moraju uvijek biti u ispravnom stanju.

Na tavanskom prostoru zabranjeno je uskladiStavanje zapaljivog materijala.
Tavanski prostor s drvenom kovnom konstrukcijom dija duZina prelazi 35 m, mora biti

pregraalen vatrootpom im zidom.

Na stubi(tima i hodnicima ne smilu se drZati nikakvi materijali pogotovo zapaljivi, glede

prolaza i lak5e intervencije u sludaju poZara.

ilanak 16.

Sve elektridne instalacije kako na objektima, tako ina uretlaj ima i aparatima koji se

upotrebljavaju u Op6oj bolnici, moraju biti propisno i sigumo izvedene inije dozvoljena upotreba

provizomo postavljenih el. instalac ija.

Za svaki objekt mora na glavnom razvodnom strujnom ormari6u biti ugradena el. sklopka,



kojom se u sludaju poZara ili intervencije gaienja poZara, moZe blagovremeno iskljuditi el. struja.

ilanak 17.

Zagrljavanje bolesnidkih prostorija i drugih radnih prostorija u krugu Op6e bolnice smije se

provoditi samo na nadin koji ne predstavlja opasnost za pojavu pozara.

ilanak I 8.

Glede spredavanja poZara zabranjuje se:

- upotreba "krpanih" elektridnih osigurada, kao io5te6enih idotrajalih el. instalacija,
- pranje idiS6enje podova, odjevnih i drugih predmeta lakozapaljivim teku6inama,
- zagrijavanje radnih prostorija dodatnim grijalicama bez odobrenja odgovome osobe,
- upotreba kuhala - re5oa izvan za to odreilenih mjesta,
- paljenje otvorene vatre u krugu Op6e bolnice bez odobrenja odgovorne osobe.

Clanak 19.

Objekti bolnice moraju biti osigurani propisnom gromobranskom instalacijom, kojaje ispitana
od strane ovla3tene pravne osobe io demu se vodi evidencija.

ilanak 20.

U sludaju nastanka poZara koji moZe ugroziti Zivote i zdravlje djelatnika i pacijenata, mora se

provesti evakuacija djelatnika i pacijenata sa ugro2enog mjesta na unaprijed organizirani nadin.

e lanak 2l .

Plan evakuacije i spaSavanja u bolnici donosi se kao zaseban op6i akt.

III LTNUTARNJA KONTROLA

ehnak22.

Unutarnju kontrolu nad primjenom i provedbom mjera za5tite od poZara obavlja djelatnik
zaduien za za\titl od poZara uz suradnj u s djelatnicima sa posebnim ovla5tenjima iodgovomostima.

Kontrolom se obuhvadaju svi objekti i oprema Opde bolnice, kao i kompletna oprerna za
gaSenje poZara, te ostali dimbenici bitni u spredavanju pojave poZara.

e lanak 23.
Ako pritikom kontrolnih pregleda, za5tite obilaska objekta ili na neki drugi natin sazna za,

povredu propisa i mjera od poZara, djelatnik zadulen za zaStitu od poZara odmah 6e usmeno izdati
nalog iuputu o otklanjanju propusta 5to 6e osobno nadzirati, ili 6e to zahtijevati od neposrednog

voditelja organizacijske jedinice u kojoj je propust uoden.

(lanak 24.
Ako djelatnik zadtLen za zaStitu od poZara nije mogao svojim usmenim nalogom utjecati na

otklanjanje uodenih propusta ili uodi i sazna za teZu povredu propisanih mjera za5tite od poiara,
sastaviti 6e zapisnik te ga dostaviti sanacijskom upravitelju bolnice koji 6e poduzeti odgovaraju6e
mjere u skladu sa Statutom i odredbama ovog Pravilnika.

IV OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA ZA PROVODENJE MJERA ZASTITE OD POZARA

elanak 25.

Osposobljavanje djelatnika za provodenje mjera za5tite od poZara i eksplozije i rukovanje

sredstvima za gasenje poiara provodi ovla5tena pravna osoba na temelju Pravilnika o programu i



nadinu osposobljavanja pudansfraza provedbu preventivnih mjera za5tite od poZara, gaSenje polarai
spa5avanje ljudi i imovine ugroZenih poZarom.

Osposobljavanju iz stava l. ovog dlanka obavezni su pristupiti svi djelatnici koji nemaju
Uvjerenje o osposobljenosti iz podrudja za5tite od poLara, a neopravdano neodazivanje
osposobljavanju predstavlja teZu povredu radne duZnosti i prekr5aj i kaZnjava se po navedenom
Pravilniku.

Clanak26.
Svakog djelatnika prije stupanja na rad mora se teoretski upoznati

SA:

- osnovama zaitite od poLara, te vrstama sredstava za ga5enje poLara koja su rasporedena u bolnici,
- organizacijom zaitite od poLara i eksplozije u bolnici,
- pravima i duZnostima u provodenju propisa i mjera za5tite od poLara i eksplozije, kao i sa

pos lj edicama glede nepri drZavanj a propi san ih mj era.
Teoretsko upoznavanje djelatnika iz stavka 1. ovog dlanka obavlja neposredni rukovoditelj.

Clanak27.

Na radnom mjestu ili nakon premjeStanja na drugo radno mjesto djelatnik se mora praktidno
v upoznati sa:

- tehnolo5kim procesom i organizacijom rada u cjelini, a posebno na radnom mjestu gdje 6e obavljati
svoje radne zadatke i poslove,
- opasnostima od poLara i eksplozije vezanim uz to radno mjesto upotrebom opasnih uredaja,

materijala ili postupaka koji mogu prouzrokovati poLar ili eksploziju,
- mjerama i postupcima u sludaju pojave polara te upotrebom raspoloZivih sredstava za gaSenje

poiara' 
Praktidno upoznavanje djelatnika izstaval.;ovog dlanka obavezaje neposrednog voditelja.

e lanak 28.

Evidenciju o osposobljenosti djelatnika iz podrudja za5tite od poZara i eksplozije vodi
djelatnik zaduLen za za(titu od poLara, a Uvjerenja o zavr5enom osposobljavanju duvaju se uz osobnu
dokumentaciju u kadrovskoj sluZbi.

V ODRZAVANJE SREDSTAVA I OPREME ZA GASENJE I DOJAVU POZARA U ISPRA\TNOM
STANJU

ebnak29.

Oprema isredstvazadojavu iga5enje poLara moraju uvijek biti u ispravnom stanju, posebno

oznadena i lako dostupna i smiju se samo namjenski upotrebljavati, za Sto su odgovorni djelatnici s

posebnim ovlastima i odgovornostima svaki u svom djelokrugu rada.

Manje nedostatke na sredstvima iz stavka I ovog dlanka otklanjaju djelatnici Djelatnosti za tehnidko
usluZne poslove, dok se veii nedostaci kao i ispitivanje funkcionalnosti povjeravaju ovlaStenim
pravnim osobama, o demu djelatnik za zaititu od poLara vodi evidenciju.

VI OBVEZE I ODGOVORNOSTI ORGANA UPRAVLJANJA, PREDSTOJNIKA I OSTALIH
DJELATNIKA

ilanak 30.

l. Sanacijsko vije6e
Sanacijsko vije6e u provodenju i promicanju za5tite od poZara obavlja narodito slijede6e

zadatke:
l. Donosi izmjene ili dopune odredbi ovog Pravilnika ako to zahtijevaju organizacijske ili tehnoloike
promjene ili ako na temelju izvje56a organa inspekcije MUP-a ili odgovaraju6e sluZbe u bolnici



ocijeni da se primjenom ovog Pravilnika ne osigurava potpuna zaStita od poZara i eksplozije.
2. Obavlja iostale poslove iz podrudja za5tite od poZara u skladu sa va2e6im propisima, Statutom i
drugim aktima bolnice.

ilanak 3 l.
2. Sanacijski upravitelj

Sanacijski upravitelj Op6e bolnice odgovomaje osoba za provotlenje svih mjera za za5titu od
poZara i eksplozije te obavlja narodito slijede6e poslove:
l. Osigurava financijska i materijalna sredstva za funkcioniranje i razvijanje za5tite od poZara.
2. Donosi odluke o organizacijiobrazovanja djelatnika iz podrudja za5tite od poZara.
3. Organizira kontrolu nad primjenom propisanih mjera zaStite od poZara i poduzima potrebne mjere
glede provotlenja propisa i naloga ovla5tenih inspekcijskih organa.
4. Brine se o odrZavanju u ispravnom stanju te svrsishodnoj upotrebi sredstava iopreme za gasenje
poZara kao i o upoznavanju djelatnika s opasnostima od poZara na njihovim radnim mjestima.
5. Pokede postupak glede utvrtlivanja odgovornosti zbog povrede radne duZnosti uslijed
nepridrZavanja mjera za5tite od poZara i eksplozije.
6. Obavlja i druge poslove i zadatke koji mu se vaZe6im zakonskim propisima stavljaju u nadleZnost.

ilanak 32.
3. Voditelji - djelatnici s posebnim ovla5tenjima i odgovornostima

Voditelji organizacijskih jedinica, (djelatnosti, sluZbi, odsjeka i sl.) u okviru svoje nadleZnosti,
duZni su i odgovorni:
svakog djelatnika kojije kod njih rasporeden na rad, na prikladan nadin upoznati sa opasnostima od
poZara ieksplozije na radnom mjestu, kao i sa opremom za gaienje poZara i nadinom upotrebe.
2. narodito voditi brigu o ispravnosti te svrsishodnoj upotrebi opreme i sredstava za gasenje poZara.
3. prijaviti svaki nedostatak, kvar ili pojavu koja bi mogla izazvati poiar i time ugroziti Zivot ili
zdravlje djelatnika ili bolesnika na lijedenju ili ugroziti materijalna dobra, predstojniku Djelatnosti za
tehnidko-usluZne poslove ili djelatniku za za5titu od poZara.
4. da stalno i neposredno nadziru provotlenje propisanih mjera za5tite od poZara.
5. Da u sludaju razvijanja poLara organiziralu njegovo ga5enje i lokalizaciju, te odmah zatraZe
potrebnu pomo6.
6. da odmah bez odlaganja izvijeste djelatnika za zaititu od poZara ili inspekciju za5tite od poZara
MUP-a, o izbijanju bilo kakvog poZara ili eksplozije.
7. da udalje s posla svakog djelatnika koji bi mogao svojim postupcima ili na bilo koji drugi nadin
prouzroditi poZar.
8. da podnesu prijave nadleZnom organu zbog povrede radne duZnosti protiv djelatnika koji se ne
pridrZavaju propisanih mjera za5tite od poZara ieksplozije.
9. da u okviru svoje nadleZnosti obavljaju sve ostale poslove vezane uz zaititu od poZara i eksplozije
koje im povjeri sanacijski upravitelj ili druga ovla5tena osoba.

Clanak 33.
5. Djelatnik zaduZen za zaititu od poLara

Djelatnik za za5titu od poZara pored poslova unutarnje kontrole obavlja i slijedeie poslove:
l. Prati strudnu literaturu i proudava propise iz podrudja zaStite od poZara i eksploziie.
2. Priprema nacrt op6eg akta iz podrudja za5tite od poZara.
3. lzratluje analizu stanja za5tite od poZara, piSe izvjeS6a organima uprave, inspekcije i sl. i priprema
prijedlog Plana i programa mjera zaitite od poZara.
4. PredlaZe nabavu potrebne tehnidke opreme i sredstava za ga5enje poZara
5. Vodi evidenciju o redovnim periodidnim ikontrolnim ispitivanjima sredstava iopreme za gaSenje
poLara.

6. Vodi evidenciju o djelatnicima koji su osposobljeni za preventivnu provedbu mjera za za5titu od
poiara.
7. Sudjeluje u organizaciji obrazovanja i osposobljavanja djelatnika iz podrudja za5tite od poZara.s
8. Suratluje sa inspekcijom za5tite od poZara i pomaZe im u obavljanju nadzora, uvitlaja isl.
Poslove djelatnika za zaititu od poZara u Op6oj bolnici moZe obavljati djelatnik s najmanje SSS
tehnidkog smjera i poloZenim strudnim ispitom, ili KV vatrogasac.



e lanak 34'

6 ostaridjelltlj:iurnit 
opt" bornice duzan je pf9'ziYl-'.::'ll.,n;'l1:i:"T;f '.i;iilX';";f"'"

od oo2ara i eksplozije. fo.ii t" it""uzlCi' propititu i Opiim.ahtom bolnice kao iOdlukama organa

ilrfiffi;; ;i.;r",lir'" t'ptttu"i* o'Lst"i;i,n" i odgovomostima stavlieni u zadatak'

Clanak 35.

Dielatnici su obavezni prijaviti sve uoiene nedostatke na sredstvima i opremi za gaSenje

,"2"r" ":f'";;J;", 
pr;":"f f" iii referentu za.rire od poZara. kako bi se isti mogli odmah otkloniti'

ilanak 36'

Svi djelatnici obavezni su pristupiti obrazovanju i. osposobljavanju iz podruija zastite od

poiara koja organizira OpC" Uofril [rJi'rpusuuunlu iirai i itnouln" i gaSenju u sludaju nastanka

poLara.

ilanak 37

Ne izvrSavanje odredaba ovog Pravilnika predstavlja teZu povredu radnih duZnosti za koje su

predvitlene stegovne i kaznene mjere

VII DUZNOST DJELATNIKA U SLU.AJU NASTANKA POZARA

ilanak 38.

U sludaju nastanka poiara djelatnik koji to primijeti. duZan je odmah o tom izvijestiti svog

predstojnika ili portira gltd"'fr;"';;';;;'k"''i "['"ii"t'ie 
i poiivanja vatrogasne postrojbe' te

pristupiti ga5enju poZara sv'rn 
'utpoioziuirn 

sredstvima u svrhu lokaliziranja istog'

ilanak 39'

Odmah po saznanju o nastanku poiara portir.na. porti I (stara porta) daje zv$('ni ziak za

pofumu opasnost. ;^.itstu.it"u"t'ogu't* 'p"*"il'' tel ,l93' 
tt oit'I" odgovome osobe u bolnici'

(prema Lisri poziva za t'uuu]" i'"'u*tinog dogadaja)'.osiqurava nesmetani pristup tehnidkim

sredswima vatrogasne oo.ro]"# ,fi";iJ;;xril-zaiianlu.le"prisrp nepozvanim osobama u krlB

bolnice a narodiro do rr;"u" i"r"ir. )lur*:iL. iznosenje bilL kutuog materijala. predmeta i stvarr rz

kruga bolnice.

elanak 40'

UgasenjupoZaraobaveznisusudjelovatisvidjelatniciDjelatnostiyt<gjojL;poizrnastao'
pripadnici poZ,arne gupe p";t"jb; civilne za5tite' a po pozivu voditella ga5enja poZara i svi ostali

djelatnici bolnice.

ilanak 4l .

Voditelj gaSenja poizraje voditelj Djelatnosti u kojoj je po72r nastao ili zapovjednik^postrojbe

civilne zastire. u po aorurli'i'urr;;;;;;;Gt. rtuur.;u r. na raspoloZenje sa svim djelatnicima

zapovjedniku vatrogasne postrojbe'

ilanak 42'

VoditeljgaSenjapo2aratepremapotrebinareditiiskljudivanjedovodaenergenatadoobjekta



u kojem je nastao poZar, te evakuaciju i spaiavanje ljudi i imovine.
Iskljudivanje dovoda energenta obavljaju djelatnici koji su zaduZeni za odrZavanje energetskih

postrojenja (elektridari, kotlovnidari i sl.) ili osobe koje odredi voditelj ga5enja poZara.

Evakuacija i spa5avanje Ijudi i imovine provodi se prema Planu evakuacije i spa5avanja Op6e

bolnice Bjelovar.

e lanak 43.

U sludaju potrebe i na zahtjev voditelja ga5enja poZara svi djelatnici Op6e bolnice duZni su se

odazvati i sudjelovati u gaienju poZara, spa5avanju Ijudi i imovine i otklanjanju posljedica bez obzfia
na radno mjesto, kvalifikaciju iposlove iradne zadatke koje obavljaju.
U situaciji iz stavka 1. ovog dlanka djelatnicima pripadaju sva prava kao da su obavljali svoj redovan

posao.

e lanak 44.

Po izbijanju po2ara mora se nastojati saduvati prisebnost ine smije se dozvoliti stvaranje
panike. Osobe koje izazivaju paniku heba odmah odstraniti sa mjesta dogatlaja i umiriti na za to
pogodnom mjestu.

VIII ZAVRSNE ODREDBE

ilanak 45.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o zaititi od poZara Opie
bolnice Bjelovar, od 28.7.1995.

ilanak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj plodi Op6e bolnice
Bjelovar.

Pravilnik objavljen na Oglasnoj plodi ustanove dana 18. prosinca 2013. godine.

Ktasa: 4l?- ar/tS - ry't
Utbtoj: 2l03- ?Z- aS- /g- a/

Sanacijskog vije6a:


